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铭帝集团有限公司委托单位 :

检测单位 :

项目名称 :

陕西陆港检测技术服务有限公司

铭帝集团有限公司水质检测

限公司

日



陕西陆港检测技术服务有限公司

检 测 报 告
报告编号:陆港监 (水 )字 E⒛21]第 03012号

项目名称 铭帝集团有限公司水质检测

委托单位 铭帝集团有限公司

委托单位地址 陕西省铜川市耀州区

样品信息

采样日期 2021,03,09 样品数量 l个

采样人 王旺、安睿明 样品状态 液态(略混、无异味、无杂质)

分析日期 2021,03,10~2021,03,13 报告日期 2021,03,15

检测项目 COD、 氨氮

采样依据 水质 采样技术指导 HJ4舛-⒛09

分析结果 检测结果见表 2

限值标准 /
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表 1检测分析方法及检出限

检测项目 检测分析方法及依据 检测仪器 检出限

COD
HJ828乇 017水质 化学需氧量的

测定 重铬酸盐法
sCODˉ 1OO型 标 准

COD消 解 仪 (LG116)
4mg/L

氨氮
HJ5352OO9水 质 氨 氮 的测 定

纳氏试剂分光光度法

UVˉ 1801紫外可见分光

光度计 (LG103)
0.025mgL

表 2总 排 口分析结果

采样地点 铭帝集团有限公司生活废水总排 口

检测项目 检测结果 单位 限值

化学需氧量 (COD) 17 mglL /

氨氮 1,79 mglL /

编敞杯唧 审核人:热讯
剧丬年 Ξ月‘日).0>l + )n tI n
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